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Zu diesem Handbuch

Die in diesem Handbuch vorliegenden Texte, Abbildungen, Diagramme
und Beispiele dienen ausschließlich der Erläuterung der Positioniermodule

FX2N-10GM und FX2N-20GM in Verbindung mit den
speicherprogrammierbaren

Steuerungen der FX1N-, FX2N-, FX2NC-Serie.

Sollten sich Fragen bezüglich Programmierung und Betrieb der in diesem
Handbuch beschriebenen Geräte ergeben, zögern Sie nicht, Ihr

zuständiges Verkaufsbüro oder einen Ihrer Vertriebspartner
(siehe Umschlagrückseite) zu kontaktieren.

Aktuelle Informationen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen
erhalten Sie über die Mitsubishi-Homepage

www.mitsubishi-automation.de.

Ohne vorherige ausdrückliche schriftliche Genehmigung der
MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V. dürfen keine Auszüge dieses

Handbuchs vervielfältigt, in einem Informationssystem gespeichert oder
weiter übertragen werden.

Die MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V behält sich vor, jederzeit
technische Änderungen oder Änderungen dieses Handbuchs ohne

besondere Hinweise vorzunehmen.

Installationsbeschreibung
FX2N-10GM und FX2N-20GM

Artikel-Nr.: 140882

Version Änderungen/Ergänzungen/Korrekturen

A 12/2001 pdp —

B 02/2002 pdp-gb S. 8: Ergänzung Datenregister (FX2N-20GM)
S. 11: Korrektur Anschlussbezeichnung
S. 14: Typenbezeichnung Zubehör

C 12/2003 pdp-cr S. 6: Abschnitt 1.2 Installationung
S. 7: Korrektur Leistungsdaten
S. 18: Korrektur Parameter zur Positionierung
Umstellung der Kapitel und Erweiterung um FX2NC-Steuerung



Sicherheitshinweise

Zielgruppe

Dieses Handbuch richtet sich ausschließlich an anerkannt ausgebildete Elektrofachkräfte, die
mit den Sicherheitsstandards der Automatisierungstechnik vertraut sind. Projektierung, Instal-
lation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Geräte dürfen nur von einer anerkannt ausge-
bildeten Elektrofachkraft, die mit den Sicherheitsstandards der Automatisierungstechnik
vertraut ist, durchgeführt werden.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Positioniermodule FX2N-10GM und FX2M-20GM sind nur für die Einsatzbereiche vorgese-
hen, die in diesem Handbuch beschrieben sind. Achten Sie auf die Einhaltung aller im Hand-
buch angegebenen Kenndaten. Es dürfen nur von MITSUBISHI ELECTRIC empfohlene
Zusatz- bzw. Erweiterungsgeräte in Verbindung mit den speicherprogrammierbaren Steuerun-
gen der FX1N-, FX2N-, FX2NC-Serie benutzt werden. Jede andere darüber hinausgehende
Verwendung oder Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

Sicherheitsrelevante Vorschriften

Bei der Projektierung, Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Prüfung der Geräte müssen
die für den spezifischen Einsatzfall gültigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften be-
achtet werden.

Es müssen besonders folgende Vorschriften (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) beachtet werden:

� VDE-Vorschriften

– VDE 0100
Bestimmungen für das Errichten von Starkstromanlagen mit einer Nennspannung bis
1000 V

– VDE 0105
Betrieb von Starkstromanlagen

– VDE 0113
Elektrische Anlagen mit elektronischen Betriebsmitteln

– VDE 0160
Ausrüstung von Starkstromanlagen und elektrischen Betriebsmitteln

– VDE 0550/0551
Bestimmungen für Transformatoren

– VDE 0700
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke

– VDE 0860
Sicherheitsbestimmungen für netzbetriebene elektronische Geräte und deren
Zubehör für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke.

� Brandverhütungsvorschriften

� Unfallverhütungsvorschriften

– VBG Nr.4: Elektrische Anlagen und Betriebsmittel



Erläuterung zu den Gefahrenhinweisen

In diesem Handbuch befinden sich Hinweise, die wichtig für den sachgerechten sicheren Um-
gang mit dem Gerät sind. Die einzelnen Hinweise haben folgende Bedeutung:

P
GEFAHR:
Bedeutet, dass eine Gefahr für das Leben und die Gesundheit des Anwenders
besteht, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

E
ACHTUNG:
Bedeutet eine Warnung vor möglichen Beschädigungen des Gerätes, der Software
oder anderen Sachwerten, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht
getroffen werden.

Allgemeine Gefahrenhinweise und Sicherheitsvorkehrungen

Die folgenden Gefahrenhinweise sind als generelle Richtlinie für Positionierantriebe in Verbin-
dung mit anderen Geräten zu verstehen. Sie müssen bei Projektierung, Installation und Betrieb
der elektrotechnischen Anlage unbedingt beachtet werden.

P
GEFAHR:

� Die im spezifischen Einsatzfall geltenden Sicherheits- und Unfallverhütungs-
vorschriften sind zu beachten. Der Einbau, die Verdrahtung und das Öffnen
der Baugruppen, Bauteile und Geräte müssen im spannungs- losen Zustand
erfolgen.

� Baugruppen, Bauteile und Geräte müssen in einem berührungssicheren
Gehäuse mit einer bestimmungsgemäßen Abdeckung und Schutzeinrichtung
installiert werden.

� Bei Geräten mit einem ortsfesten Netzanschluss muss ein allpoliger Netz-
trennschalter oder eine Sicherung in die Gebäudeinstallation eingebaut
werden.

� Überprüfen Sie spannungsführende Kabel und Leitungen, mit denen die
Geräte verbunden sind, regelmäßig auf Isolationsfehler oder Bruchstellen.
Bei Feststellung eines Fehlers in der Verkabelung müssen Sie die Geräte und
die Verkabelung sofort spannungslos schalten und die defekte Verkabelung
ersetzen.

� Überprüfen Sie vor der Inbetriebnahme, ob der zulässige Netzspannungs-
bereich mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.

� Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen nach DIN VDE 0641 Teil 1-3 sind als
alleiniger Schutz bei indirekten Berührungen in Verbindung mit Positionier-
antrieben nicht ausreichend. Hierfür sind zusätzliche bzw. andere Schutz-
maßnahmen zu ergreifen.

� NOT-AUS-Einrichtungen gemäß VDE 0113 müssen in allen Betriebsarten des
Positionierantriebs wirksam bleiben. Ein Entriegeln der NOT-AUS- Einrichtung
darf keinen unkontrollierten oder undefinierten Wiederanlauf bewirken.

� Damit ein Leitungs- oder Aderbruch auf der Signalseite nicht zu undefinierten
Zuständen führen kann, sind entsprechende Sicherheits- vorkehrungen zu treffen.

� Beim Einsatz der Positioniermodule muss stets auf die strikte Einhaltung der
Kenndaten für elektrische und physikalische Größen geachtet werden.



1 Einleitung
In der vorliegenden Installationsbeschreibung sind die wichtigsten Kenndaten der Positionier-
module FX2N-10GM und FX2N-20GM zusammengestellt. Es dient dem erfahrenen Anwender
zur schnellen Inbetriebnahme der Module. Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen, des
Anschlusses, der Montage und der Programmieranweisungen finden Sie in der Bedienungsan-
leitung zu den Positioniermodulen FX2N-10GM und FX2N-20GM. Die vorliegende Dokumenta-
tion dient ausschließlich der ersten Inbetriebnahme sowie als Kurzreferenz und ersetzt nicht die
Bedienungsanleitung.

1.1 Allgemeine Beschreibung

Die Positioniermodule FX2N-10GM und FX2N-20GM verfügen über einen Impulskettenaus-
gang und dienen zur Steuerung von Schritt- oder Servoantrieben.

Merkmale der Positioniermodule

� Das Positioniermodul FX2N-10GM dient zur Steuerung von einer Achse. Das Positionier-
modul FX2N-20GM ermöglicht die unabhängige Steuerung von zwei Achsen oder die
abhängige Ansteuerung zweier Achsen inklusive lineare oder zirkulare Interpolation.

� Die Positionierung erfolgt über eine spezielle Sprache zur Positionierung (COD-An-
weisungen) oder ein Ablaufprogramm (Grundanweisungen und Applikationsan-
weisungen). Die Positioniermodule ermöglichen die Ausführung von Positionier-
vorgängen, ohne dass eine spezielle Sprache zur Positionierung benötigt wird (Methode
mit Hilfe einer Zuordnungstabelle).

� Die Positioniermodule bieten die Möglichkeit einer manuellen Steuerung über ein
Handrad (mit Open-Collector-Ausgängen).

� Bei Anschluss eines Servoverstärkers mit Absolutwert-Positionserkennung entfällt die
Nullpunktfahrt nach dem Einschalten.

� Die Positioniermodule können als „Stand-Alone“-Geräte oder in Verbindung mit einer
FX1N-, FX2N- oder FX2NC-SPS verwendet werden.

Einleitung
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1.2 Installation

Sie können die Module auf einer DIN-Schiene auf der Rückwand eines Schaltschranks mon-
tieren.

E
ACHTUNG:
Schalten Sie die Versorgungsspannung der SPS allpolig ab, bevor das Modul
montiert oder demontiert wird.
Wird das Modul unter Spannung montiert oder demontiert, können Störungen
auftreten oder das Modul beschädigt werden.

Zum Anschluss des Moduls an eine FX2NC-Steuerung muss der Kommunikations-
adapter FX2NC-CNV-IF installiert werden.

Bei der Installation ist darauf zu achten, dass keine Drähte oder Metallspäne in das
Gehäuse gelangen.

DIN-Schienen-Montage

Die Positioniermodule können direkt auf einer DIN-Schiene DIN46277 (Breite: 35 mm) montiert
werden. Zur Demontage von der DIN-Schiene ziehen Sie den Befestigungshaken für die
DIN-Schiene ein Stück nach unten. Wenn Sie den Befestigungshaken noch weiter herauszie-
hen, wird dieser in der geöffneten Stellung arretiert.

Bei Einsatz des Erweiterungsmoduls für die Serie FX2NC in Verbindung mit dem FX2N-20GM
schieben Sie den Montagehaken, wie in der folgenden Abbildung dargestellt, in Pfeilrichtung
heraus, um das Modul auf der DIN-Schiene montieren zu können. Das Erweiterungsmodul
kann nicht mit dem FX2N-10GM verbunden werden.

Einleitung
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2 Technische Daten

2.1 Spannungsversorgung

2.2 Allgemeine Betriebsbedingungen

2.3 Leistungsdaten

Technische Daten
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Merkmal FX2N-10GM FX2N-20GM

Versorgungsspannung 24 V DC, −15%, +10 %

Spannungsausfallzeit Max. 5 ms

Leistungsaufnahme 5 W 10 W

Sicherung 125 V AC, 1 A

Merkmal Technische Daten

Umgebungstemperatur bei
Betrieb 0 bis 55 °C

Zulässige rel. Luftfeuchtigkeit
bei Betrieb 35 bis 85 % (ohne Kondensation)

Umgebungstemperatur bei
Lagerung −20 bis 70 °C

Zulässige rel. Luftfeuchtigkeit
bei Lagerung 35 bis 90 % (ohne Kondensation)

Vibrationsfestigkeit Gemäß
JIS C0040

Frequenz Beschleunigung Amplitude
Ablenkzyklus in
X-, Y- und
Z-Richtung

10 bis 57 Hz — 0,035 mm 10-mal
(80 min in jede
Richtung)57 bis 100 Hz 4,9 m/s² —

Stossfestigkeit Gemäß JIS C0041, Beschleunigung: 147 m/s², Dauer: 11 ms, 3-mal in X-, Y- und
Z-Richtung

Störfestigkeit 1,000 Vpp Störspannung durch Rauschgenerator
(1 µs Rauschamplitude bei bei 30 bis 100 Hz Rauschfrequenz)

Spannungsfestigkeit 500 V AC für 1 min (zwischen allen Punkten, Anschlussklemmen und Erde)

Isolationswiderstand Mind. 5 MΩ bei 500 V DC
(zwischen allen Punkten, Anschlussklemmen und Erde)

Erdung Erdung nach Klasse 3 (≤ 100 Ω)

Umgebungsbedingungen Geräte frei von aggressiven Gasen und in staubfreien Räumen aufstellen

Merkmal FX2N-10GM FX2N-20GM

Anzahl der steuerbaren Achsen 1 Achse 2 Achsen (unabhängig oder interpoliert)

SPS-Anbindung Die Anbindung an eine SPS der FX1N-, FX2N- oder FX2NC-Serie erfolgt über den Systembus,
belegte E/As: 8

Programmspeicher 3,8 k Schritte in EEPROM 7,8 k Schritte in RAM (batterie-
gepuffert): EEPROM optional

Batterie —
Eingebaute, langlebige Lithium-Batterie
(max. Lebensdauer: 3 Jahre.,
garantierte Lebensdauer: 1 Jahr.)



� Bei Verwendung von File-Registern als Batterie-Backup-Bereich (im FX2N-10GM werden
die Daten für den Fall eines Spannungsabfalls in einem EEPROM gespeichert) muss die
Anzahl der verwendeten Adressen über Parameter 101 gesetzt werden.

Technische Daten
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Merkmal FX2N-10GM FX2N-20GM

Positionie-
rung

Methode Absolut oder inkremental

Einheiten mm, Zoll, Winkelgrad und Impulse

Zählbereich 31 Bit + Vorzeichen, −2.147.483.648 bis 2.147.483.647, max. Befehlswert: ±999.999,
automatisch trapezförmiger Beschleunigungs- und Verzögerungsverlauf

Max. Pulsfrequenz 200 kHz (100 kHz bei Interpolation)

Nullpunktfahrt Manuell oder automatisch, DOG-Näherungssignal, automatische Anfahrt eines elektronischen Null-
punktes

Absolutwertsystem Möglich mit Hilfe der Servoverstärker MELSERVO MR-J2 und MR-J2S
(mit ABS-Erkennungsfunktion)

Steuer-
eingänge

Betriebs-
system

FWD - manueller Start Rechtslauf, RVS - manueller Start Linkslauf, ZRN-Nullpunktfahrt, START -
automatischer Start, STOP - Stopp, manueller Impulsgeber (2 kHz max), Einzelschritt-Betrieb (ab-
hängig von Parametereinstellung)

Mechanisches
System

DOG - Näherungssignal, LSF - obere Bereichsgrenze, LSR - untere Bereichsgrenze,
Interrupt-Signal (4 Eingänge)

Servosystem SVRDY - Servo bereit, SVEND - Servo Ende, PG0 - Nullpunktsignal

Allgemein X0 bis X3 X0 bis X7, Erweiterung von X10 bis X67 möglich
(max. E/As: 48)

Steuer-
ausgänge

Servosystem FP - Impuls für Rechtsdrehung, RP - Impuls für Linksdrehung, CLR - Zähler löschen

Allgemein Y0 bis Y5 Y0 bis Y7, Erweiterung von Y10 bis Y67 möglich
(max. E/As: 48)

Steuerungsmethode

Programmmethode: Das Programm wird über
ein Programmierwerkzeug in das Modul
FX2N-10GM geschrieben und die Positionierung
kann ausgeführt werden. Über Zuordnungs-
tabelle: Der Datenaustausch mit der SPS erfolgt
über einfache FROM-/TO-Anweisungen.

Programmmethode: Das Programm wird über
ein Programmierwerkzeug in das Modul
FX2N-20GM geschrieben, und die Positionie-
rung kann ausgeführt werden.

Programmnummer O00 bis O99 (Positionierprogramme),
O100 (Unterprogramm)

O00 bis O99 (2 Achsen gleichzeitig), Ox00 bis
Ox99 und Oy00 bis Oy99 (2 unabhängige Ach-
sen), O100 (Unterprogramm)

Anweisung

Positionierung 13 Code-Nummern (Verwendung mit Anwei-
sungs-Codes)

19 Code-Nummern (Verwendung mit Anwei-
sungs-Codes)

Ablauf LD, LDI, AND, ANI, OR, ORI, ANB, ORB, SET, RST und NOP

Applikation 29 FNC-Nummern 30 FNC-Nummern

Parameter

9 Systemeinstellungen, 27 Positionierungen,
18 E/A-Steuerungen

12 Systemeinstellungen, 27 Positionierungen,
19 E/A-Steuerungen

Einstellungen im Programm können über spezielle Datenregister geändert werden (mit Ausnahme
der Systemeinstellungen).

m-Codes
m00: Programmstopp (WAIT), m02: (Ende des Positionierprogramms), m01 und m03 bis m99 kön-
nen frei verwendet werden (AFTER- und WITH-Modus),
m100 (WAIT) und m102 (END) werden im Unterprogramm verwendet.

Operanden

Eingänge X0 bis X3, X375 bis X377 X0 bis X67, X372 bis X377

Ausgänge Y0 bis Y5 Y0 bis Y67

Merker M0 bis M511 (allgemein),
M9000 bis M9175 (Sondermerker)

M0 bis M99 (allgemein), M100 bis M511 (allge-
mein und Batterie-Backup-Bereich),
M9000 bis M9175 (Sondermerker)

Pointer P0 bis P127 P0 bis P255

Datenregister

D0 bis D1999 (allgemein) (16 Bits),
D4000 bis D6999 (File-Register und Latch-
Register),
D9000 bis D9599 (Sonderregister)

D0 bis D99 (allgemein),
D100 bis D3999 (allgemein und Batterie-
Backup-Bereich �) (16 Bits),
D4000 bis D6999 (File-Register und Batterie-
Backup-Bereich �) (16 Bits)
D9000 bis D9599 (Sonderregister)

Indexregister V0 bis V7 (16 Bits), Z0 bis Z7 (32 Bits) V0 bis V7 (16 Bits), Z0 bis Z7 (32 Bits)

Selbstdiagnose Fehlerhafter Parameter, Programmfehler und externe Störung



2.4 Eingänge

� Die Anpassung der Eingangsignalfilterkonstanten erfolgt durch die Parametereinstellung
zur Auswahl der Eingangsart (allgemein, Handrad oder Interrupt) automatisch.

2.5 Ausgänge

Technische Daten

FX2N-10GM/FX2N-20GM 9

Merkmal Allgemeines Eingangssignal Eingangssignal vom
Servoverstärker

Signalname

Gruppe 1 START, STOP, ZRN, FWD, RVS,
LSF, LSR SVRDY, SVEND

Gruppe 2 DOG PG0

Gruppe 3 Allgemeiner Eingang X0 bis X3 —

Gruppe 4 Interrupt-Eingang für Handrad —

Isolation Optokoppler

Statusanzeige der Eingänge Einschaltanzeige durch LED

Singalspannung 24 V DC ± 10 % (interne Spannungs-
versorgung) 5 bis 24 V DC ± 10 %

Eingangsstrom 7 mA/24 V DC 7 mA/24 V DC
(PG0: 11,5 mA/24 V DC)

Einschaltstrom ≥ 4,5 mA ≥ 0,6 mA (PG0: ≥ 1,5 mA)

Ausschaltstrom ≤ 1,5 mA ≤ 0,3 mA (PG0: ≤ 0,5 mA)

Ansteuerung Über Kontakt oder Open-Collector-Transistor (NPN)

Ansprechzeit

Gruppe 1 Ca. 3 ms Ca. 3 ms

Gruppe 2 Ca. 0,5 ms Ca. 50 µs

Gruppe 3 Ca. 3 ms � —

Gruppe 4 Ca. 2 kHz � —

Merkmal Allgemeiner Ausgang Ausgangssignal zum
Servoverstärker

Signalname Y0 bis Y5 (für FX2N-10GM)
Y00 bis Y07 (für FX2N-20GM) FP, RP, CLR

Isolation Optokoppler

Statusanzeige der Ausgänge Einschaltanzeige durch LED

Externe Versorgungsspannung 5 bis 24 V DC ± 10 %

Max. Laststrom ≤ 50 mA ≤ 20 mA

Leckstrom bei augeschaltetem
Ausgang ≤ 0,1 mA bei 24 V DC

Max. Spannungsabfall bei
eingeschaltetem Ausgang ≤ 0,5 V ≤ 0,5 V (CLR: ≤ 1,5 V)

Ansprechzeit

AUS → EIN

≤ 0,2 ms

Die maximale Frequenz der
Impulsausgänge FP und RP beträgt
200 kHz. Die Impulsdauer des
CLR-Singals beträgt ca. 20 ms.

EIN → AUS



2.6 Abmessungen

FX2N-10GM

FX2N-20GM

Technische Daten
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3 Modulbeschreibung

3.1 Bedienungs- und Anzeigeelemente

FX2N-10GM

FX2N-20GM

Modulbeschreibung
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Nr. Funktion Nr. Funktion
� LED zur Betriebsanzeige (siehe Abs. 3.2) � Raste für DIN-Schiene
� Umschalter MANU/AUTO � Anschluss Motorverstärker (CON2)
� Anschluss für Programmierwerkzeug 	 E/A-Anschluss (CON1)
� E/A-Zustandsanzeige 
 Anschluss Versorgungsspannung
� Anschluss für SPS-Erweiterungsmodul � Anschluss SPS

!

!

���� � � � 	



�




	�������

��

Nr. Funktion Nr. Funktion
� Batterieanzeige 
 Anschluss für SPS-Erweiterungsmodul
� LED zur Betriebsanzeige (siehe Abs. 3.2) � Raste für DIN-Schiene
� Umschalter MANU/AUTO � Anschluss Y-Achsen-Verstärker (CON4)
� Anschluss für Programmierwerkzeug � Anschluss X-Achsen-Verstärker (CON3)
� Zustandsanzeige allgemeine E/As � Anschluss Eingangsbeschaltung (CON2)
� Zustandanzeige externe Beschaltung � Anschluss Versorgungsspannung
� Zustandsanzeige X-Achse � Anschluss allgemeine E/As (CON1)
	 Verriegelung für FX2N-20GM-Erweiterungsmodul � Anschluss für Speicherplatine

 Zustandsanzeige Y-Achse � Anschluss SPS
� Anschluss FX2N-20GM-Erweiterungsmodul



3.2 Kontroll-LEDs

Modulbeschreibung
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LED-Bezeichnung FX2N-10GM FX2N-20GM

POWER
LED leuchtet bei anliegender Versorgungsspannung. Leuchtet die LED trotzt anliegender
Versorgungsspannung nicht, prüfen Sie die Höhe der Spannung sowie den
Eingangsstrom.

READY

LED leuchtet bei Betriebsbereitschaft des
Positioniermoduls. Die LED erlischt bei
Ausführung eines Positioniervorgangs
(während der Impulsausgabe) oder wenn
ein Fehler aufgetreten ist.

—

READY-X —

LED leuchtet bei Betriebsbereitschaft der
X-Achse des Positioniermoduls. Die LED
erlischt bei Ausführung eines Positionier-
vorgangs der X-Achse (während der
Impulsausgabe) oder wenn ein Fehler
aufgetreten ist.

READY-Y —

LED leuchtet bei Betriebsbereitschaft der
Y-Achse des Positioniermoduls. Die LED
erlischt bei Ausführung eines Positionier-
vorgangs der Y-Achse (während der
Impulsausgabe) oder wenn ein Fehler
aufgetreten ist.

ERROR

LED leuchtet oder blinkt, wenn während
eines Positioniervorgangs ein Fehler
auftritt. Es wird ein Fehlercode
ausgegeben.

—

ERROR-X —

LED leuchtet oder blinkt, wenn während
eines Positioniervorgangs der X-Achse ein
Fehler auftritt. Es wird ein Fehlercode
ausgegeben.

ERROR-Y —

LED leuchtet oder blinkt, wenn während
eines Positioniervorgangs der Y-Achse ein
Fehler auftritt. Es wird ein Fehlercode
ausgegeben.

BATT —
LED leuchtet bei eingeschalteter
Versorgungspannung und niedriger
Batteriespannung.

CPU-E LED leuchtet bei CPU-Fehler z. B. durch  fehlerhafte Systemkonfiguration
(Inkompatibilät), zu große Störeinwirkungen usw.



4 Anschluss

4.1 Auswahlanleitung

Einführung

Diese Auswahlanleitung unterstützt Sie bei der Zusammenstellung und beim Anschließen Ihrer
Mitsubishi-Servos mit den FX2N-10GM/20GM-Modulen.

Anleitung

� Verbinden Sie das FX2N-10/20GM und den entsprechenden Servoverstärker mit Hilfe
des Kabels aus folgender Tabelle (Kabel 1).

� Sollte das Modul nicht als Stand-Alone Gerät betrieben werden, verbinden Sie das
FX2N-10/20GM und die FX1N-, FX2N-, FX2NC-SPS durch das mitgelieferte Kabel von 5
cm Länge. Optionale, längere Verbindungskabel stehen zur Verfügung (Kabel 2).

� Schließen Sie das Verbindungskabel zum Anschluss der Ein-/Ausgangspunkte an (Kabel 3).

� Schließen Sie das Programmierkabel an (Kabel 4).

� Schließen Sie das mitgelieferte Kabel für die 24-V-Spannungsversorgung an.

HINWEIS Die max. Anzahl der SPS-Ein/Ausgänge ist vom SPS-Typ abhängig. Mit dem Modell
FX2N-20GM stehen ohne zusätzliche SPS bis zu 48 Ein-/Ausgänge zur Verfügung.

Anschluss
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FX1N-/FX2N-/FX2NC-SPS
FX2N-10GM/20GM
(bis zu 8 Einheiten)

E/A-Verbindung

���

� �

FX -32MR2N

0

0

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7
IN

OUT

POWER

RUN

BATT.V

PROG-E

CPU-E

Y0

COM X0 X2 X4 X6 X10 X12 X14 X16

Y2 Y4 Y6 Y10 Y12 Y14 Y16
COM1

L N 24+ X1 X3 X5 X7 X11 X13 X15 X17

COM2 COM3 COM4Y1 Y5 Y11 Y15Y3 Y7 Y13 Y17

POWER
READY
ERROR
CPU-E

AUTO

MANU

START
STOP
ZRN
FWD
RVS
DOG
LSF
LSR
X0
X1
X2
X3
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5

SVRDY
SVEND
PG0
FP
RP
CLR

MITSUBISHI

EXTPLC

I/O MOTOR

FX -10GM2N

FX -16EX2N

POWER

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

IN

IN

FX -16EX2N

POWER

0

0

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

IN

IN

10 11 12 13 14 15 16 1717 18 19

9876543210

10 11 12 13 14 15 16 1717 18 19

9876543210

�

�

MR-TB20
Klemmenblock

CN1

CN1

CN1

Schrittmotor

MR-J2

MR-C

FX2N-E/A



Klemmenbelegung FX2N-20GM

Zubehörteile FX2N-10GM

Zubehörteile FX2N-20GM

HINWEIS Weiter gehende Informationen zum Anschluss der Positioniermodule FX2N-10GM und
FX2N-20GM finden Sie im Programmier- und Hardware-Handbuch.
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POWER
READY - X
READY - Y
ERROR -X
ERROR - Y
BATT
CPU-E

AUTO

MANU

X0
1
2
3

X4
5
6
7

Y0
1
2
3

Y4
5
6
7

START-X
STOP
ZRN
FWD
RVS
DOG
LSF
LSR
START-Y
STOP
ZRN
FWD
RVS
DOG
LSF
LSR

SVRDY-X
SVEND
PG0
FP
RP
CLR

SVRDY-Y
SVEND
PG0
FP
RP
CLR

MITSUBISHI

EXTPLC

I/O CNT MOTOR-X MOTOR-Y

FX -20GM2N

1 2 3 4

Ein-/Ausgänge
Positionierungs-

Ein-/Ausgänge

Servoverstärker Y-Achse
Servoverstärker X-Achse

Zubehör
10GM 10GM 10GM

MR-C MR-J2-A Schrittmotor

� GM zum
Servoverstärker

E-GMC-200CAB E-GMJ2-200CAB1A
MR-TB20

und
FX-16E-150CAB

�

Verbindung zur SPS
(FX2NGM-5EC im
Lieferumfang enthalten)

FX2NGM-5EC
oder

FX2NGM-65EC

FX2NGM-5EC
oder

FX2NGM-65EC

FX2NGM-5EC
oder

FX2NGM-65EC

Verbindung zur SPS
E/A (FX2NGM-5EC im
Lieferumfang enthalten)

FX2NGM-5EC
oder

FX2NGM-65EC

FX2NGM-5EC
oder

FX2NGM-65EC

FX2NGM-5EC
oder

FX2NGM-65EC

� Verbindungskabel zum
Klemmenblock

MR-TB20
und

FX-16E-150CAB

MR-TB20
und

FX-16E-150CAB

MR-TB20
und

FX-16E-150CAB

� Programmierkabel SC-09 SC-09 SC-09

�
Versorgungskabel
(im Lieferumfang
enthalten)

FX2NC-100MPCB FX2NC-100MPCB FX2NC-100MPCB

Zubehör
20GM 20GM 20GM

MR-C MR-J2-A Schrittmotor

� GM zum
Servoverstärker

E-GMC-200CAB E-GMJ2-200CAB1A
MR-TB20

und
FX-16E-150CAB

�

Verbindung zur SPS
(FX2NGM-5EC im
Lieferumfang enthalten)

FX2NGM-5EC
oder

FX2NGM-65EC

FX2NGM-5EC
oder

FX2NGM-65EC

FX2NGM-5EC
oder

FX2NGM-65EC

Verbindung zur SPS
E/A (FX2NGM-5EC im
Lieferumfang enthalten)

FX2NGM-5EC
oder

FX2NGM-65EC

FX2NGM-5EC
oder

FX2NGM-65EC

FX2NGM-5EC
oder

FX2NGM-65EC

� Verbindungskabel zum
Klemmenblock

MR-TB20
und

FX-16E-150CAB

MR-TB20
und

FX-16E-150CAB

MR-TB20
und

FX-16E-150CAB

� Programmierkabel SC-09 SC-09 SC-09

� Versorgungskabel (im
Lieferumfang enthalten)

FX2NC-100MPCB FX2NC-100MPCB FX2NC-100MPCB



4.2 Anschlussbelegung der E/A-Stecker

FX2N-10GM

FX2N-20GM

HINWEISE Alle gleichnamigen Klemmen sind intern miteinander verbunden (Bsp.: COM1-COM1,
VIN-VIN usw.).

Nicht bezeichnetete Klemmen dürfen nicht verbunden werden.

Eine detaillierte Beschreibung zum Anschluss der E/As finden Sie im Handbuch der Positio-
niermodule FX2N-10GM und FX2N-20GM.
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START
STOP

ZRN
FWD
RVS
DOG
LSF
LSR

COM1
Y4

X0
X1
X2
X3
Y0
Y1
Y2
Y3
COM1
Y5

SVRDY
COM2

CLR
COM3

FP
VIN
VIN

COM5
ST1

SVEND
COM2
PG0
COM4

RP
VIN
VIN
COM5
ST2

CON1 CON2

Y00
Y01
Y02
Y03
Y04
Y05
Y06
Y07

COM1

X00
X01
X02
X03
X04
X05
X06
X07
COM1

SVRDY
COM2

CLR
COM3

FP
VIN
VIN

COM5
ST1

SVEND
COM2
PG0
COM4

RP
VIN
VIN
COM5
ST2

CON1 CON3

START
STOP

ZRN
FWD
RVS
DOG
LSF
LSR

COM1

START
STOP
ZRN
FWD
RVS
DOG
LSF
LSR
COM1

CON2

SVRDY
COM6

CLR
COM7

FP
VIN
VIN

COM9
ST3

SVEND
COM6
PG0
COM8

RP
VIN
VIN
COM9
ST4

CON4Y-Achse X-Achse Y-AchseX-Achse



4.2.1 Erweiterungs-E/As

FX2N-20GM

Der Anschluss eines zusätzlichen E/A-Klemmenblocks ermöglicht die Erweiterung der Ein- und
Ausgabekapazität des Positioniermoduls FX2N-20GM auf maximal 48 Ein- und Ausgänge. Da-
bei können maximal 50 % der Eingänge gleichzeitig eingeschaltet werden.

Gehen Sie bei der Montage des zusätzlichen E/A-Klemmenblocks wie folgt vor:

� Entfernen Sie die Schutzabdeckung auf der rechten Seite des Positioniermoduls
FX2N-20GM.

� Setzen Sie die Haltezapfen des E/A-Klemmenblocks in die Aussparungen des
Positioniermoduls. Drücken Sie den E/A-Klemmenblock gegen das Positioniermodul, bis
er einrastet.

� Sichern Sie den E/A-Klemmenblock, indem Sie die Verriegelung am Positioniermodul
nach unten drücken.

� Die Montage weiterer E/A-Klemmenblöcke erfolgt in der gleichen Weise.

Anschluss
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FX2N-20GM E/A-Klemmenblock

Verriegelung

Verriegelung



4.3 Anschluss der Spannungsversorgung

Der Anschluss des Positioniermoduls an die Spannungsversorgung erfolgt über das mitgelie-
ferte Anschlusskabel. Die Erdung des Positioniermoduls und des Servoverstärkers erfolgt in ei-
nem gemeinsamen Bezugspunkt. Eine detaillierte Beschreibung zum Anschluss der
Spannungsversorgung finden Sie im Handbuch der Positioniermodule FX2N-10GM und
FX2N-20GM.

P
GEFAHR:
Richten Sie einen Sicherheitskreis zum Betrieb der Steuerung ein, so dass auch bei
Störungen in der Spannungsversorgung ein sicherer Betrieb des Systems
gewährleistet ist. Detaillierte Hinweise zur Einrichtung des Sicherheitsschaltkreises
finden Sie in der Hardware-Beschreibung der SPS.

FX2N-10GM

FX2N-20GM

Anschluss
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FX2N-10GM

� +
� −
� Erde

Anschlussstecker der
Spannungsversorgung des
Moduls FX2N-10GM

rot +
schwarz −

grün
(Erde)

FX2N-20GM

Eingangsblock
Ausgangsblock

� +
� −
� Erde

Anschlussstecker der
Spannungsversorgung des
Moduls FX2N-20GM

rot +
schwarz −

grün
(Erde)



4.4 Zusatzspeicher

Das Positioniermodul FX2N-20GM ist standardmäßig mit einem RAM für 7,8 k Schritte ausge-
stattet. Zur Speichererweiterung kann ein Zusatzspeicher installiert werden.

Gehen Sie bei der Installation des Zusatzspeichers wie folgt vor:

� Schalten Sie die Versorgungsspannung des Positioniermoduls FX2N-20GM aus.

� Entfernen Sie die Schutzabdeckung.

� Setzen Sie den Zusatzspeicher in den entsprechenden Steckplatz.

� Setzen Sie die Schutzabdeckung vor dem Einschalten der Versorgungsspannung wieder ein.

� Möchten Sie den Zusatzspeicher wieder entfernen, beginnen Sie mit dem Ausbau, indem
Sie den Speicher zuerst vorsichtig an der Unterseite lösen.

4.5 Batterie

Das Positioniermodul FX2N-20GM ist standardmäßig mit einer Pufferbatterie ausgestattet.

Gehen Sie beim Auswechseln der Batterie wie folgt vor:

� Schalten Sie die Versorgungsspannung des Positioniermoduls FX2N-20GM aus.

� Entfernen Sie die Abdeckung des Batteriefachs.

� Lösen Sie die alte Batterie aus der Batteriehalterung, klemmen Sie die alte Batterie ab und
die neue an. Das Anklemmen der neuen Batterie muss innerhalb von 30 s erfolgen, wenn
die aktuellen Daten im RAM des Positioniermoduls erhalten bleiben sollen.

� Setzen Sie die neue Batterie in die Batteriehalterung ein und bringen Sie die Abdeckung
des Batteriefachs wieder an.

Anschluss
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Einbau Ausbau

POWER
READY - X
READY - Y
ERROR -X
ERROR - Y
BATT
CPU-E

AUTO

MANU

X0
1
2
3

X4
5
6
7

Y0
1
2
3

Y4
5
6
7

START-X
STOP
ZRN
FWD
RVS
DOG
LSF
LSR
START-Y
STOP
ZRN
FWD
RVS
DOG
LSF
LSR

SVRDY-X
SVEND
PG0
FP
RP
CLR

SVRDY-Y
SVEND
PG0
FP
RP
CLR

MITSUBISHI

EXT

PLC

MOTOR-YMOTOR-XCNTI/O

MELSEC FX -20GM2N

Lithiumbatterie



5 Parameter

Parameter zur Positionierung

Parameter
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Pr. Bedeutung Beschreibung ([ ]: Einheit) Werksein-
stellung

0 Bezugssystem
für die Einheiten

0: mechanisches System

11: Motorsystem

2: kombiniertes System

1 Impulsrate � 1–65535 [Impulse/U] 2000

2 Vorschub � 1–999999 [µm/U, mGrad/U, 10−1 mzoll/U] 2000

3 Minimale
Befehlseinheiten

0: 100 [mm], 100 [Grad], 10−1 [zoll], 103 [Impulse]

2
1: 10−1 [mm], 10−1 [Grad], 10−2 [zoll], 102 [Impulse]

2: 10−2 [mm], 10−2 [Grad], 10−3 [zoll], 101 [Impulse]

3: 10−3 [mm], 10−3 [Grad], 10−4 [zoll], 100 [Impulse]

4 Maximale
Geschwindigkeit

1–153000 [cm/min, 10 Grad/min, zoll/min],
1–200000 [Hz]
(ca. 5.000 Hz für Schrittmotor)

200000

5 JOG-Geschwindigkeit
1–153000 [cm/min, 10 Grad/min, zoll/min],
1–200000 [Hz]
(ca. 1.000 Hz für Schrittmotor)

20000

6 Geschwindigkeits-Offset 1–153000 [cm/min, 10 Grad/min, zoll/min],
1–20000 [Hz] 0

7 Getriebespiel-
kompensation 0–65535 [Impulse] 0

8 Beschleunigungszeit 1–5000 [ms] 200

9 Verzögerungszeit 1–5000 [ms] 200

10 Zeitkonstante der
Interpolation 1–5000 [ms] 100

11 Impulsausgang
0: FP = Vorwärtsrichtung, RP = Rückwärtsrichtung

0
1: FP = Umdrehungsimpuls, RP = Drehrichtung

12 Drehrichtung

0: Abnahme des aktuellen Wertes bei
Vorwärtsdrehung (FP)

0
1: Zunahme des aktuellen Wertes bei

Vorwärtsdrehung (FP)

13 Geschwindigkeit für die
Referenzpunktfahrt

1–153000 [cm/min, 10 Grad/min, inch/min],
10–200000 [Hz] 100000

14 Kriechgeschwindigkeit 1–153000 [cm/min, 10 Grad/min, inch/min],
10–20000 [Hz] 1000

15 Richtung der
Referenzpunktfahrt

0: in Richtung steigender Werte
1

1: in Richtung abnehmender Werte

16 Adresse des mecha-
nischen Referenzpunktes −999999–+999999 [Impulse] 0

17 Anzahl der
Refernzpunktimpulse 0–65535 1

18 Zählerstartpunkt bei
Referenzpunktfahrt

0: Zählbeginn am vorderen Bereichsende des
DOG-Näherungsschalters (AUS → EIN)

11: Zählbeginn am hinteren Bereichsende des
DOG-Näherungsschalters (EIN → AUS)

2: ohne DOG-Näherungsschalter



Parameter für Steuer-E/As

Parameter
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Pr. Bedeutung Beschreibung ([ ]: Einheit) Werksein-
stellung

30 Auswahlart der
Programmnummer

0: Programmnummer 0 (festgelegt)

0

1: 1 Stelle eines Digitalschalters (0–9)

2: 2 Stellen eines Digitalschalters (00–09)

3: Festlegung über spezielles Datenregister
(D9000, D9010)

31 Kopf-Eingangsnummer
des Digitalschalters

FX2N-10GM: X0–X3
0

FX2N-20GM: X0–X67, X372–X374

32 Kopf-Ausgangsnummer
des Digitalschalters

FX2N-10GM: Y0–Y5
0

FX2N-20GM: Y0–Y67

33 Leseintervall des
Digitalschalters 7–100 [ms] (Schrittweite: 1 ms) 20

34 Freigabe des
RDY-Ausgangs

0: gesperrt
0

1: freigegeben

35 RDY-Ausgangsnummer
FX2N-10GM: Y0–Y5

0
FX2N-20GM: Y0–Y67

36 Freigabe des externen
m-Code-Ausgangs

0: gesperrt
0

1: freigegeben

Pr. Bedeutung Beschreibung ([ ]: Einheit) Werksein-
stellung

19 Ansprechverhalten des
DOG-Näherungsschalters

0: Erfassung beim Einschalten des DOG-Signals
(Schließer)

0
1: Erfassung beim Ausschalten des DOG-Signals

(Öffner)

20 Ansprechverhalten des
Grenzschalters

0: Erfassung beim Einschalten des Grenzsignals
(Schließer)

0
1: Erfassung beim Ausschalten des Grenzsignals

(Öffner)

21 Prüfinterval
„Positionierung beendet“

0–5000 [ms], (Bei der Einstellung „0“ wird keine Prüfung
„Positionierung beendet“ durchgeführt.) 0

22 Betriebsbereitschaft des
Servos prüfen

0: aktiviert
1

1: deaktiviert

23 Stoppmodus

0, 4: Stoppbefehl gesperrt

1

1: Abarbeitung des Restverfahrweges (Sprung zur
END-Anweisung während der Interpolation)

2: keine Abarbeitung des Restverfahrweges (Sprung
zur END-Anweisung während der Interpolation)

3, 7: keine Abarbeitung des Restverfahrweges und
Sprung zur END-Anweisung

5: Abarbeitung des Restverfahrweges (während
der Interpolation)

6: Abarbeitung des Restverfahrweges (während
der Interpolation)

24 Adresse des elektro-
nischen Referenzpunktes −999999–+999999 [Impulse] 0

25 Obere Software-
Bereichsgrenze

−2147483648–+2147483647
Die Software-Bereichsgrenze ist für Pr. 25 ≤ Pr. 26 ungültig.

0

26 Untere Software-
Bereichsgrenze

−2147483648–+2147483647
Die Software-Bereichsgrenze ist für Pr. 25 ≤ Pr. 26 ungültig.

0
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Pr. Bedeutung Beschreibung ([ ]: Einheit) Werksein-
stellung

37 Nummer des externen
m-Code-Ausgangs

FX2N-10GM: Y0 (belegt 6 Adressen)
0

FX2N-20GM: Y0–Y57 (belegt 9 Adressen)

38
Eingangssnummer
AUS-Befehls des
m-Codes

FX2N-10GM: X0–X3, X375–X377
0

FX2N-20GM: X0–X67, X372–X377

39 Freigabe der manuellen
Impulseingabe

0: gesperrt

01: freigegeben (1 Impulsgenerator)

2: freigegeben (2 Impulsgenerator) (nur FX2N-20GM)

40

Zähler des Multiplika-
tionsfaktors für die
manuell eingegeben
Impulse

1-mal bis 255-mal 1

41

Nenner des Multiplika-
tionsfaktors für die
manuell eingegeben
Impulse

FX2N-10GM: nicht verfügbar —

FX2N-20GM: 2n, n = 0–7 0

42
Kopf-Eingangsnummer
zur Freigabe der
manuellen Impulseingabe

FX2N-10GM: X0–X3
(belegt 9 Adressen) –

FX2N-20GM: X0–X67
(Ein Impulsgenerator belegt eine Adresse.) 2

43–49 — — —

50 ABS-System
0: gesperrt

0
1: freigegeben

51 ABS-Kopf-Eingangs-
nummer

FX2N-10GM: X0–X2, X375–X376 (belegt 2 Adressen)
0

FX2N-20GM: X0–X66 (belegt 2 Adressen)

52 ABS-Kopf-Steuer-
ausgangsnummer

FX2N-10GM: Y0–Y3 (belegt 3 Adressen)
0

FX2N-20GM: Y0–Y65 (belegt 3 Adressen)

53 Schrittbetrieb
0: gesperrt

0
1: freigegeben

54 Eingangsnummer
Schrittbetrieb

FX2N-10GM: X0–X3, X375–X377 (belegt 1 Adresse)
0

FX2N-20GM: X0–X67, X372–X377 (belegt 1 Adresse)

55 — — —

56
Allgemeine Eingänge
FWD/RVS/ZRN

0: sperren der allgemeinen Eingänge

0

1: allgemeine Eingänge im AUTO-Modus freigeben
(Befehle über Sondermerker sperren)

2: allgemeine Eingänge immer freigeben
(Befehle über Sondermerker sperren)

3: allgemeine Eingänge im AUTO-Modus freigeben
(Befehle über Sondermerker freigeben)

4: allgemeine Eingänge immer freigeben
(Befehle über Sondermerker freigeben)



Systemparameter

� Definiert die Anzahl der Befehlsimpulse pro Umdrehung (Impulse/U) des Motors. Bei einer
Einstellung von Parameter 0 auf „1“ (Bezugssystem für die Einheiten: Motorsystem) ist die-
ser Parameter ungültig.

� Definiert die Größe der Bewegung (µm/U, mGrad/U, 10−1 mzoll/U) pro Umdrehung des
Motors. Bei einer Einstellung von Parameter 0 auf „1“ (Bezugssystem für die Einheiten:
Motorsystem) ist dieser Parameter ungültig.

Parameter
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Pr. Bedeutung Beschreibung ([ ]: Einheit) Werksein-
stellung

100 Speicherkapazität
1: 4 k Schritte 10GM: 0

0: 8 k Schritte (nur FX2N-20GM) 20GM: 1

101 File-Register 0–3000 [Punkte] (Zuweisung über D4000–D6999) 0

102 Batteriezustand

Für FX2N-10GM nicht verfügbar 10GM: —

0: LED leuchtet, Ausgang wird nicht geschaltet
(M9127: AUS)

20GM: 01: LED leuchtet nicht, Ausgang wird nicht geschaltet
(M9127: EIN)

2: LED leuchtet nicht, Ausgang wird geschaltet
(M9127: AUS)

103 Ausgangsnummer
Batteriezustand

Für FX2N-10GM nicht verfügbar 0

FX2N-20GM: Y0–Y67 —

104 Unterprogramm starten

0: beim Betriebsartenwechsel von MANU auf AUTO

0

1: wenn der über Pr.105 festgelegte Eingang
eingeschaltet wird (in der Betriebsart AUTO)

2: beim Betriebsartenwechsel von MANU auf AUTO
oder wenn der über Pr.105 festgelegte Eingang
eingeschaltet wird (in der Betriebsart AUTO)

105 Starteingang für
Unterprogramm

FX2N-10GM: X0–X3, X375–X377
0

FX2N-20GM: X0–X67, X372–X377

106 Unterprogramm stoppen

0: beim Betriebsartenwechsel von MANU auf AUTO

01: beim Betriebsartenwechsel von MANU auf AUTO
oder wenn der über Pr.107 festgelegte Eingang
eingeschaltet wird

107 Stoppeingang für
Unterprogramm

FX2N-10GM: X0–X3, X375–X377
0

FX2N-20GM: X0–X67, X372–X377

108 Unterprogrammfehler
0: keine Signalausgabe beim Auftreten eines Fehlers

0
0: Signalausgabe beim Auftreten eines Fehlers

109 Ausgang
Unterprogrammfehler

FX2N-10GM: Y0–Y5
0

FX2N-20GM: Y0–Y67

110
Wechsel der Betriebsart
im Unterprogramm-
betrieb

0: Allgemeine Eingänge sperren
Ist M9112 durch das Programm gesetzt, wird der
Schrittbetrieb ausgeführt. Ein Zuücksetzen von
M9112 über das Programm bewirkt einen zyklischen
Betrieb. 0

1: Allgemeine Eingänge freigeben
Die Umschaltung zwischen Schrittbetrieb und
zyklischem Betrieb erfolgt durch den über Pr. 111
festgelegten Parameter oder über M9112.

111
Eingang zum Wechsel in
den Unterprogramm-
betrieb

FX2N-10GM: X0–X3, X375–X377
0

FX2N-20GM: X0–X67, X372–X377
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Fehlermeldungen

Fehler Code Beschreibung Abhilfe

Kein
Fehler 0000 Kein Fehler —

System-
parameter

1100
bis

1111

Ist einer der Parameter 100 bis 111 fehlerhaft
eingestellt, wird der entsprechende Fehler-
code 1100 bis 1111 angezeigt.

Stellen Sie den Parameter innerhalb des
zulässigen Wertebereichs ein.Fehlerhafte

Parameter-
einstellung

2000
bis

2056

Ist einer der Parameter zur Positionierung 0
bis 24 oder einer der Parameter zur
Einstellung der Steuer-E/As 30 bis 56
fehlerhaft eingestellt, wird der entsprechende
Fehlercode 2000 bis 2056 angezeigt.

Programm-
fehler

3000

Die angegebene Programmnummer existiert
nicht.
Die Programmnummer bei Eingabe des
Startbefehls im AUTO-Modus existiert nicht.

Ändern Sie die Programmnummer oder
erzeugen Sie ein Programm mit der
entsprechnden Programmnummer.

3001 Die Anweisung „m02 (END)“ ist im Programm
nicht vorhanden.

Fügen Sie die Anweisung „m02 (END)“
am Ende des Programms hinzu.

3003 Register-Überlauf
Der gesetzte Wert ist größer als 32 Bit. Begrenzen Sie den Wert auf max. 32 Bit.

3004
Der gesetzte Wert ist fehlerhaft.
Der eingebene Wert liegt außerhalb des
zulässigen Wertebereichs.

Stellen Sie den Wert innerhalb des
zulässigen Wertebereichs ein.

3005

Unzulässiger Befehl
Ein erforderlicher Befehlsparameter
(Verfahrweg und Geschwindigkeit) wurde
nicht oder für die falsche Achse angegeben.

Überprüfen Sie das Programm
schrittweise.

3006 Das Sprungziel einer CALL- oder
JUMP-Anweisung existiert nicht. Definieren Sie ein gültiges Sprungziel.

3007

Fehlerhafte CALL-Anweisung
Die Anzahl der Verzweigungsebenen ist
größer als 15 oder die Anzahl der
RET-Anweisungen stimmt nicht mit den
CALL-Anweisungen überein.

Reduzieren Sie die Anzahl der Ebenen
auf einen Wert von maximal 15 und
prüfen Sie die Unterprogrammaufrufe
und Rücksprünge.

3008

Fehlerhafte Wiederhol-Anweisung
Die Anzahl der verschachtelten Ebenen ist
größer als 15 oder die Anzahl der
RPT-Anweisungen stimmt nicht mit der der
RPTEND-Anweisungen überein.

Reduzieren Sie die Anzahl der Ebenen
auf einen Wert von maximal 15 und
prüfen Sie den Aufbau der
Wiederholschleifen.

3009 Die O.N.P-Nummer liegt außerhalb des
zulässigen Einstellbereiches. Korrigieren Sie die O.N.P-Nummer.

3010

Fehlerhafte Achseneinstellung
In einem Programm zur unabhängigen
Steuerung von 2 Achsen werden 2 Achsen
gleichzeitig angesteuert.

Korrigieren Sie das Programm.

Externer
Fehler
(LED blinkt)

4002
Servo-Ende-Fehler
Das Signal „In Position“ vom Verstärker wird
nicht empfangen.

Prüfen Sie Pr. 21 und die Verdrahtung.

4003
Fehler Servo betriebsbereit
Das Signal zur Anzeige der Betriebsbereit-
schaft vom Verstärker wird nicht empfangen.

Prüfen Sie Pr. 22 und die Verdrahtung.

4004 Grenzschalter aktiviert
Prüfen Sie das in Pr. 20 eingestellte
Ansprechverhalten des Grenzschalters
und die Verdrahtung

4006 Übertragungsfehler der ABS-Daten Prüfen Sie Pr. 50 bis Pr. 52 und die
Verdrahtung

Kritischer
Fehler

9000 Speicherfehler
Tritt der Fehler auch nach Ein- und
Wiederausschalten der
Spannungsversorgung erneut auf,
kontaktieren Sie Ihren
MITSUBISHI-Vertriebspartner.

9001 Prüfsummenfehler

9002 Fehler Watchdog-Timer
(CPU-E-LED leuchtet)

9003 Hardware-Fehler
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MITSUBISHI ELECTRIC ������
EUROPE B.V.
German Branch
Gothaer Straße 8
D-40880 Ratingen
Telefon: 021 02 / 486-0
Telefax: 021 02 / 486-11 20
E-Mail: megfamail@meg.mee.com

MITSUBISHI ELECTRIC ����	��
��
EUROPE B.V.
French Branch
25, Boulevard des Bouvets
F-92741 Nanterre Cedex
Telefon: +33 1 55 68 55 68
Telefax: +33 1 55 68 56 85
E-Mail: factory.automation@fra.mee.com

MITSUBISHI ELECTRIC 
�
���
EUROPE B.V.
Irish Branch
Westgate Business Park, Ballymount
IRL-Dublin 24
Telefon: +353 (0) 1 / 419 88 00
Telefax: +353 (0) 1 / 419 88 90
E-Mail: sales.info@meir.mee.com

MITSUBISHI ELECTRIC 
��

��
EUROPE B.V.
Italian Branch
Via Paracelso 12
I-20041 Agrate Brianza (MI)
Telefon: +39 039 6053 1
Telefax: +39 039 6053 312
E-Mail: factory.automation@it.mee.com

MITSUBISHI ELECTRIC ����
��
EUROPE B.V.
Spanish Branch
Carretera de Rubí 76-80
E-08190 Sant Cugat del Vallés
Telefon: +34 9 3 / 565 3131
Telefax: +34 9 3 / 589 2948
E-Mail: industrial@sp.mee.com

MITSUBISHI ELECTRIC �	
EUROPE B.V.
UK Branch
Travellers Lane
GB-Hatfield Herts. AL10 8 XB
Telefon: +44 (0) 1707 / 27 61 00
Telefax: +44 (0) 1707 / 27 86 95
E-Mail: automation@meuk.mee.com

MITSUBISHI ELECTRIC �����
CORPORATION
Office Tower “Z” 14 F
8-12,1 chome, Harumi Chuo-Ku
Tokyo 104-6212
Telefon: +81 3 6221 6060
Telefax: +81 3 6221 6075

MITSUBISHI ELECTRIC ���
AUTOMATION
500 Corporate Woods Parkway
Vernon Hills, IL 60061
Telefon: +1 847 / 478 21 00
Telefax: +1 847 / 478 22 83

KUNDEN-TECHNOLOGIE-CENTER
DEUTSCHLAND

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Revierstraße 5
D-44379 Dortmund
Telefon: (02 31) 96 70 41-0
Telefax: (02 31) 96 70 41-41

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Kurze Straße 40
D-70794 Filderstadt
Telefon: (07 11) 77 05 98-0
Telefax: (07 11) 77 05 98-79

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V.
Am Söldnermoos 8
D-85399 Hallbergmoos
Telefon: (08 11) 99 87 40
Telefax: (08 11) 99 87 410

EUROPÄISCHE VERTRETUNGEN

Getronics b.v. ��
�
��
Control Systems
Pontbeeklaan 43
B-1731 Asse-Zellik
Telefon: +32 (0) 2 / 467 17 51
Telefax: +32 (0) 2 / 467 17 45
E-Mail: infoautomation@getronics.com

TELECON CO. ��
���
��
4, A. Ljapchev Blvd.
BG-1756 Sofia
Telefon: +359 (0) 2 / 97 44 05 8
Telefax: +359 (0) 2 / 97 44 06 1
E-Mail: —

louis poulsen �������	
industri & automation
Geminivej 32
DK-2670 Greve
Telefon: +45 (0) 70 / 10 15 35
Telefax: +45 (0) 43 / 95 95 91
E-Mail: lpia@lpmail.com

UTU Elektrotehnika AS ���
���
Pärnu mnt.160i
EE-11317 Tallinn
Telefon: +372 (0) 6 / 51 72 80
Telefax: +372 (0) 6 / 51 72 88
E-Mail: utu@utu.ee

Beijer Electronics OY �
��
���
Ansatie 6a
FIN-01740 Vantaa
Telefon: +358 (0) 9 / 886 77 500
Telefax: +358 (0) 9 / 886 77 555
E-Mail: info@beijer.fi

PROVENDOR OY �
��
���
Teljänkatu 8 A 3
FIN-28130 Pori
Telefon: +358 (0) 2 / 522 3300
Telefax: +358 (0) 2 / 522 3322
E-Mail: —

UTECO A.B.E.E. ��
�����
���
5, Mavrogenous Str.
GR-18542 Piraeus
Telefon: +302 (0) 10 / 42 10 050
Telefax: +302 (0) 10 / 42 12 033
E-Mail: uteco@uteco.gr

INEA CR d.o.o. 	����
��
Drvinje 63
HR-10000 Zagreb
Telefon: +385 (0) 1 / 36 67 140
Telefax: +385 (0) 1 / 36 67 140
E-Mail: —

SIA POWEL 
���
���
Lienes iela 28
LV-1009 Riga
Telefon: +371 784 / 2280
Telefax: +371 784 / 2281
E-Mail: utu@utu.lv

UAB UTU POWEL 

�����
Savanoriu pr. 187
LT-2053 Vilnius
Telefon: +370 (0) 52323-101
Telefax: +370 (0) 52322-980
E-Mail: powel@utu.lt

INTEHSIS SRL ��
���
��
Cuza-Voda 36/1-81
MD-2061 Chisinau
Telefon: +373 (0)2 / 562263
Telefax: +373 (0)2 / 562263
E-Mail: intehsis@mdl.net

Getronics b.v. �
����
����
Control Systems
Donauweg 2 B
NL-1043 AJ Amsterdam
Telefon: +31 (0) 20 / 587 67 00
Telefax: +31 (0) 20 / 587 68 39
E-Mail: info.gia@getronics.com

EUROPÄISCHE VERTRETUNGEN

Beijer Electronics AS ��������
Teglverksveien 1
N-3002 Drammen
Telefon: +47 (0) 32 / 24 30 00
Telefax: +47 (0) 32 / 84 85 77
E-Mail: info@beijer.no

GEVA �������
��
Wiener Straße 89
A-2500 Baden
Telefon: +43 (0) 2252 / 85 55 20
Telefax: +43 (0) 2252 / 488 60
E-Mail: office@geva.at

MPL Technology Sp. z o.o. ��
��
ul. Sliczna 36
PL-31-444 Kraków
Telefon: +48 (0) 12 / 632 28 85
Telefax: +48 (0) 12 / 632 47 82
E-Mail: krakow@mpl.pl

Sirius Trading & Services srl �����
��
Str. Biharia Nr. 67-77
RO-013981 Bucuresti 1
Telefon: +40 (0) 21 / 201 1146
Telefax: +40 (0) 21 / 201 1148
E-Mail: sirius@siriustrading.ro

Beijer Electronics AB ��������
Box 426
S-20124 Malmö
Telefon: +46 (0) 40 / 35 86 00
Telefax: +46 (0) 40 / 35 86 02
E-Mail: info@beijer.se

ECONOTEC AG �����
�
Postfach 282
CH-8309 Nürensdorf
Telefon: +41 (0) 1 / 838 48 11
Telefax: +41 (0) 1 / 838 48 12
E-Mail: info@econotec.ch

ACP Autocomp a.s. �
���	�

Chalupkova 7
SK-81109 Bratislava
Telefon: +421 (02) / 5292-22 54, 55
Telefax: +421 (02) / 5292-22 48
E-Mail: info@acp-autocomp.sk

INEA d.o.o. �
����
��
Stegne 11
SI-1000 Ljubljana
Telefon: +386 (0) 1-513 8100
Telefax: +386 (0) 1-513 8170
E-Mail: inea@inea.si

AutoCont �������
���� �����

	
Control Systems s.r.o.
Nemocnicni 12
CZ-702 00 Ostrava 2
Telefon: +420 59 / 6152 111
Telefax: +420 59 / 6152 562
E-Mail: consys@autocont.cz

GTS ���	�

Darülaceze Cad. No. 43 Kat. 2
TR-80270 Okmeydani-Istanbul
Telefon: +90 (0) 212 / 320 1640
Telefax: +90 (0) 212 / 320 1649
E-Mail: gts@turk.net

CSC Automation Ltd. �	��
��
15, M. Raskova St., Fl. 10, Office 1010
UA-02002 Kiev
Telefon: +380 (0) 44 / 238-83-16
Telefax: +380 (0) 44 / 238-83-17
E-Mail: csc-a@csc-a.kiev.ua

Meltrade Automatika Kft. ������
55, Harmat St.
HU-1105 Budapest
Telefon: +36 (0)1 / 2605 602
Telefax: +36 (0)1 / 2605 602
E-Mail: office@meltrade.hu

TEHNIKON ��
������
���
Oktjabrskaya 16/5, Ap 704
BY-220030 Minsk
Telefon: +375 (0) 17 / 22 75 704
Telefax: +375 (0) 17 / 22 76 669
E-Mail: tehnikon@belsonet.net

VERTRETUNG MITTLERER OSTEN

TEXEL Electronics Ltd 
����

Box 6272
IL-42160 Netanya
Telefon: +972 (0) 9 / 863 08 91
Telefax: +972 (0) 9 / 885 24 30
E-Mail: texel_me@netvision.net.il

VERTRETUNGEN EURASIEN

Avtomatika Sever Ltd ����
���
Lva Tolstogo St. 7, Off. 311
RU-197376 St Petersburg
Telefon: +7 812 / 11 83 238
Telefax: +7 812 / 11 83 239
E-Mail: as@avtsev.spb.ru

CONSYS ����
���
Promyshlennaya St. 42
RU-198099 St Petersburg
Telefon: +7 812 / 325 36 53
Telefax: +7 812 / 325 36 53
E-Mail: consys@consys.spb.ru

ELEKTROSTYLE ����
���
ul. Garschina 11
RU-140070 Moscow Oblast
Telefon: +7 095 / 514 9316
Telefax: +7 095 / 514 9317
E-Mail: elo@elektrostyle.ru

ELEKTROSTYLE ����
���
Krasnij Prospekt 220-1
Office No. 312
RU-630049 Novosibirsk
Telefon: +7 3832 / 10 66 18
Telefax: +7 3832 / 10 66 26
E-Mail: elo@elektrostyle.ru

ICOS ����
���
Industrial Computer Systems Zao
Ryazanskij Prospekt 8a, Office 100
RU-109428 Moscow
Telefon: +7 095 / 232 - 0207
Telefax: +7 095 / 232 - 0327
E-Mail: mail@icos.ru

NPP Uralelektra ����
���
ul. Sverdlova 11a
RU-620027 Ekaterinburg
Telefon: +7 34 32 / 53 27 45
Telefax: +7 34 32 / 53 27 45
E-Mail: elektra@etel.ru

SMENA ����
���
Polzunova 7
RU-630051 Novosibirsk
Telefon: +7 095 / 416 4321
Telefax: +7 095 / 416 4321
E-Mail: smena-nsk@yandex.ru

SSMP Rosgidromontazh Ltd ����
���
23, Lesoparkovaya Str.
RU-344041 Rostov On Don
Telefon: +7 8632 / 36 00 22
Telefax: +7 8632 / 36 00 26
E-Mail: —

STC Drive Technique ����
���
Poslannikov Per. 9, str.1
RU-107005 Moscow
Telefon: +7 095 / 786 21 00
Telefax: +7 095 / 786 21 01
E-Mail: info@privod.ru

VERTRETUNG AFRIKA

CBI Ltd ������
	�
Private Bag 2016
ZA-1600 Isando
Telefon: +27 (0) 11/ 928 2000
Telefax: +27 (0) 11/ 392 2354
E-Mail: cbi@cbi.co.za

INDUSTRIAL AUTOMATIONMITSUBISHI ELECTRIC
Gothaer Strasse 8 Telefon:  02102 486-0 Fax:               02102 486-7170 www.mitsubishi-automation.de
D-40880 Ratingen Hotline:  01805 000-765 megfa-mail@meg.mee.com www.mitsubishi-automation.com

MITSUBISHI ELECTRIC
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